РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".
Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Смолкина Татьяна Сергеевна, тел.: +78162996411, e-mail: smolkina@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Агрегат насосный центробежный многоступенчатый, поз. 5.2
Предмет договора (лота): Агрегат насосный центробежный многоступенчатый, поз. 5.2.
Классификация товаров, работ, услуг:
	Код классификатора / номенклатуры ТРУ
	Наименование товаров, работ, услуг
	Количество (ед. измерения)

	[23 05 14 00 00051] Агрегат насосный центробежный горизонтальный по ОЛ [ед. измерения: шт]
	Агрегат насосный центробежный горизонтальный по ОЛ
	1.00 (шт)


Запрос: 
Тема запроса: уточнение параметров. Текст запроса: Добрый день! Давление на входе недостаточное для работы на 140С. Давление насыщенного пара воды при 140С составляет 3,62 атм. Следовательно, давление на входе должно быть не менее 3,72 атм для бескавитационной работы. прошу уточнить рабочую температуру среды и возможность поднять давление на входе в насос
Ответ: 
Температура рабочей среды (питательная вода) – 105С Давление на входе в насос подается с деаэратора max-1,8атм
